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ЕКСЕРГЕТИЧНОГО ККД SPLIT-КОНДИЦІОНЕРІВ 
 
Використано ексергетичний метод аналізу роботи одноступеневих хладонових хо-
лодильних машин місцевих автономних кондиціонерів. Встановлено універсальну зале-
жність для визначення ексергетичного ККД split-кондиціонера фірми „Sanyo” холодоп-
родуктивністю 2020 Вт. 
 
Холодильні машини, які застосовують в місцевих автономних 
кондиціонерах, потребують для зменшення енергозатрат вдосконален-
ня, яке можливе з використанням сучасного методу термодинаміки – 
ексергетичного [1-3]. 
Ексергетичний аналіз дозволяє встановити максимальні термоди-
намічні можливості системи, визначити втрати ексергії в ній та обгру-
нтувати рекомендації з вдосконалення окремих її елементів. А для 
цього треба досконало вивчити всі аспекти роботи холодильної маши-
ни місцевих автономних кондиціонерів. 
Найдетальніше ексергетичний метод аналізу одноступеневих хо-
лодильних машин наведений в [1], який непристосований для холоди-
льних машин місцевих автономних кондиціонерів, у яких випарник і 
конденсатор омиваються відповідним повітрям, а в контурі холодиль-
ної машини циркулює інший холодоагент. Також коротко цей метод 
аналізу висвітлений у [2, 3]. 
Тому нами було розроблено ексергетичний метод аналізу роботи 
одноступеневих хладонових холодильних машин (без ефективного 
охолодження компресора) для місцевих автономних кондиціонерів, 
докладно описаний у роботах [4, 5, 8]. У цій методиці використана 
схема холодильної машини, яка наведена на рис.1, а, і відповідно по-
будова процесів її роботи на р,і-діаграмі – на рис.1, б та холодильний 
агент хладон-22 (R22) [7]. 
Мета роботи – встановлення універсальної залежності ексергети-
чного ККД split-кондиціонера від різних факторів, які впливають на 
його роботу. Для цього потрібно виявити: 
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– ексергетичний ККД split-кондиціонера “Sanyo” холодопродук-
тивністю 2020 Вт за різних факторів, які впливають на його роботу [4, 
6]; 
– аналітичну залежність між ексергетичним ККД split-
кондиціонера і різними факторами, які впливають на його роботу. 
Це і було завданням наших досліджень. 
 
 
 
 
а б 
 
Рис.1 – Схема холодильної машини (а) та побудова процесів роботи на р,і-діаграмі (б): 
І – компресор; ІІ – конденсатор; ІІІ – капілярна трубка (дросель); ІV – випарник. 
 
Ексергетичний аналіз проводили для split-кондиціонера „Sanyo” з 
найвищим ексергетичним коефіцієнтом корисної дії, який був визна-
чений за стандартних температурних умов (стандартна холодопро-
дуктивність х стQ =2020 Вт; стандартна споживана потужність    
сп стN =610 Вт; стандартне випадання конденсату на випарнику 
конд стW = 0,9 л/год) [8, 9]. 
Для встановлення універсальної залежності ексергетичного ККД 
від різних факторів, які впливають на його роботу, прийняли такі вихі-
дні дані: 
- температуру навколишнього середовища (зовнішнього повітря) 
1H
t  = 22...40°С (для стандартного процесу приймали 
1H
t =35°С); 
- температуру внутрішнього (рециркуляційного) повітря відповідно 
до температури навколишнього середовища 
1Ct =20...29°С (для 
стандартного процесу приймали 
1Ct =27°С); 
- витрату повітря у випарнику випL =300…1000 м
3/год (для стандар-
тного процесу приймали випL  = 450 м
3/год); 
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- витрату повітря у конденсаторі кL  = 500…7000 м
3/год (для стан-
дартного процесу приймали кL  = 1360 м
3/год); 
- кінцеву різницю температур у випарнику (внутрішнього повітря 
на виході з випарника і киплячого холодильного агента) 
випt∆ =2…4°С (для стандартного процесу приймали випt∆ =2,8°С); 
- кінцеву різницю температур у конденсаторі (холодильного аген-
та, який конденсується, і зовнішнього повітря на виході з конден-
сатора) кt∆  = 3…5°С (для стандартного процесу приймали 
кt∆ =4,2°С); 
- різницю температур перегрівання у випарнику перегрt∆  = 5…15°С 
(для стандартного процесу приймали перегрt∆  = 10°С); 
- різницю температур переохолодження у конденсаторі 
переохt∆ =3…5°С (для стандартного процесу приймали 
переохt∆ =5°С); 
- адіабатичний (індикаторний) ККД компресора іη  = 0,7…0,9 (для 
стандартного процесу приймали іη  = 0,8); 
- електромеханічний ККД компресора емη =0,75…0,95 (для станда-
ртного процесу приймали емη  = 0,9).  
Послідовно було отримано залежності для ексергетичного ККД 
досліджуваного split-кондиціонера від вказаних факторів, які вплива-
ють на його роботу [4, 6]: 
1е
0,034 0,006 Htη = + ,                                         (1) 
1 1 1 1
е вип к вип к0,329 6,6 87 7150L L L Lη − − − −= − − + ⋅ ,                       (2) 
e вип к0,32 0,01 0,01t tη = − ∆ − ∆ ,                                  (3) 
e перегр переох0,2353 0,0003 0,0023t tη = + ∆ + ∆ ,                       (4) 
e і ем0,245 0,31 0,2733η η η= + +                                  (5) 
і остаточно – універсальна залежність для визначення ексергетичного 
ККД: 
1
1 1 1 1
е вип к вип к
вип к лерегр переох
і ем
0,006 6,6 87 7150
0,01 0,01 0,0003 0,0023
0,31 0,2733 0,3325.
Ht L L L L
t t t t
η
η η
− − − −
= − − + ⋅ −
− ∆ − ∆ + ∆ + ∆ +
+ + −
         (6) 
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Результати розрахунку ексергетичного ККД за універсальною 
формулою (6) ерозрη  і фактичного еη  та відносна похибка ∆  наведено 
в таблиці (курсивом відзначені технічні характеристики кондиціонера 
за стандартного процесу, жирно – для запропонованого). 
 
Результати розрахунку ексергетичного ККД split-кондиціонера “Sanyo” холодопродук-
тивністю 2020 Вт залежно від різних факторів, які впливають на його роботу 
 
1H
t , 
°С 
випL , 
м3/год 
кL , 
м3/год 
випt∆ , 
°С 
кt∆ , 
°С 
перегрt∆ , 
°С 
переохt∆ , 
°С 
іη  eмη  e розрη  eη  ∆ , % 
35 450 1360 2,8 4,2 10 5 0,8 0,9 0,249 0,249 0 
22 450 1360 2,8 4,2 10 5 0,8 0,9 0,171 0,166 3,0 
40 450 1360 2,8 4,2 10 5 0,8 0,9 0,279 0,274 1,8 
35 300 1360 2,8 4,2 10 5 0,8 0,9 0,248 0,250 0,8 
35 1000 1360 2,8 4,2 10 5 0,8 0,9 0,251 0,246 2,0 
35 450 500 2,8 4,2 10 5 0,8 0,9 0,159 0,174 8,6 
35 450 7000 2,8 4,2 10 5 0,8 0,9 0,291 0,303 4,0 
35 450 1360 2,0 4,2 10 5 0,8 0,9 0,257 0,258 0,4 
35 450 1360 4,0 4,2 10 5 0,8 0,9 0.237 0,238 0,4 
35 450 1360 2,8 3,0 10 5 0,8 0,9 0,261 0,262 0,4 
35 450 1360 2,8 5,0 10 5 0,8 0,9 0,241 0,242 0,4 
35 450 1360 2,8 4,2 5 5 0,8 0,9 0,248 0,248 0 
35 450 1360 2,8 4,2 15 5 0,8 0,9 0,251 0,251 0 
35 450 1360 2,8 4,2 10 3 0,8 0,9 0,244 0.245 0,4 
35 450 1360 2,8 4,2 10 5 0,7 0,9 0,218 0,218 0 
35 450 1360 2,8 4,2 10 5 0,9 0,9 0,280 0,280 0 
35 450 1360 2,8 4,2 10 5 0,8 0,75 0,208 0,208 0 
35 450 1360 2,8 4,2 10 5 0,8 0,95 0,263 0,263 0 
35 300 3000 2,0 3,0 15 5 0,9 0,95 0.339 0,361 6,1 
 
Аналізуючи отриману універсальну залежність (6) і дані в табли-
ці, можна зробити висновок, що найбільший вплив на ексергетичний 
ККД холодильної машини split-кондиціонера eη  має витрата повітря у 
її конденсаторі кL , а найменший – різниця температур перегрівання у 
її випарнику перегрt∆ . Універсальна залежність між ексергетичним 
ККД split-кондиціонера і різними факторами (6) дає можливість вста-
новити його швидко і коректно з максимальною похибкою до 8,6%. 
Запропонований процес використання холодильної машини split-
кондиціонера є досить енергоощадним, тому що приводить до зрос-
тання її ексергетичного ККД на (0,361 – 0,249) · 100 / 0,249 = 45%. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПОСЛЕДНЕГО  
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ  
БЫСТРОЗАТУХАЮЩИМИ СТРУЯМИ И НИЗКОСКОРОСТНЫМИ 
ПОТОКАМИ 
 
Рассматриваются результаты исследований работы  низкоскоростных воздухорас-
пределителей, предназначенных  для  подачи чистого воздуха непосредственно в рабо-
чую зону помещения. 
 
В настоящее время  за рубежом находят широкое применение 
низкоскоростные воздухораспределители, в основе работы которых 
лежит создание воздушных потоков, которые двигаются равномерно, 
вытесняют «отработанный» воздух  из рабочей зоны вверх помещения 
[1, 2]. Кроме функционального назначения подобные воздухораспре-
делители помогают эстетично оформлять интерьер помещений. На 
Украине и в странах ближнего зарубежья воздухораспределители, 
обеспечивающие подачу воздуха в нижнюю зону административных, 
бытовых помещений,  до  настоящего времени  практически не приме- 
